[ . —
| Trafogehause |
B-Typ 25A | Trafo-Schalt-relais |
Igei:ulr;gssc.t}ufz— | Storschutz- |
T:a:u-eNre:rI\srrom | [ tosowtnasn TSRL3NBO0  C 1 Trafo keine |
| et S put 'gr;I:\\r/\Lrafu Sekundir- |
mmm-m exchiitzt. T 3 . bsich
|_ )N_)}:( |_ : :znsvs'nsn; e s : H | ( mit Schirm 20::; erung :
[ ] | @ 1 I
Nefz: | [ [ R | |
230V AC L i—q i |
| | T M Bk |
\ d I3 A
N:Pzezrztl)jggeung | l = THH I::l' ‘\ |
| | Vpr _I 2 1 2 1+ |6 |
| | S |
| e HI oA the |
B H. o | e |
L= - J 230V 230V
MR I
N m I Schiitz schifesst erst |
| wenn TSRL yoll eingeschdltet |
—l hat, damit werden Stromqpitzen
PE P | o Peim Zipfeln.zum vormagr etisieren |
_I_ _1' | J J_ in den Netzflilter vermieden. |
= PevonPpt. | = |
. . I - |
Schiene im Schacht
><S | Trafogehduse sitzt isoliert LNJ |J—
auf Abschirmkabine
r—- - ————————— ——— — —
i ] . N L
! ] | Netzfilter f.30A
i prmm— é
| "
| [
| i 1
I
|
e S— S :
T - oo ]
I 1|
| |:N:| Schaltkasten in |
| der Abschirmkabine |
| |
1 |
: ! l__J _____ - I__J_______| l__J _____ —=" I__J____ =" ! :
I FI-Schutz I I FI-Schutz I I FI-Schutz I I FI-Schutz I
| | I schalter I I schalter I I schalter I I schalter I | |
| : 30mA : : 30mA : : 30mA : : 30mA : |
3 ] [ ] ] ( |
| 1 T il
| . , , I
| /u Verbrauchern in Abschirmkabine |
i |
| |
| : : |
L Abschirm-Kabine Sepelting
| EMEKO |
| Ing.Biro |
| M.Konstanzer |
1914
| So wdre es gut weil der Netzfilter Freiburg |
l_ nicht umgangen wird. 03.12.01 Jl



