Netz 400V, fir rechts— oder linksdrehendes Feld.
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Applikation zum Sanfteinschalten eines
L3 L2 Ll oder 10—20kVA, 400V Drehstromtrafos mit zwei TSRL
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beide TSRL starten nach dem Netzeinschalten
und dem Briicken des Steuereingangs gleichzeitig
mit der Vormagnetisierung des Trafos.
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