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Rballast damit 50mA mindeststrom durch ELR
Stelltrafos sollten am besten im Schleifer-stromkreis abgesichert sein. Wenn Schleifer
auf 10% steht lost Trafo primdrsicherung erst bei 10 mal Inenn aus und Schleifer Gberhitzt.
E . . . . K5b,K3b und Kic dirfen nicht dffnen bevor der
TSRL ausgeschaltet hat, sonst enfsteht ein Abreififunken der am Hochspannungs-
KurzschluBfest durch Schleiferabsicherung mit flinker g 5 pannung
Charakteristik Stelltrafo Schleifer kann nicht mehr Trafo sekunddr eine grofle Uberspannung erzeugen kann. Ebenso darf K&b nur bei ausgeschaltetem TSRL wechseln.
1 : Kib, K3b und K5b  sollten vor dem TSRL angesteuert sein, also schon in der richtigen Position
.cwmlm%?i .im_Jm_mj. ﬁmvm:waﬂcmﬂ von Schleiferkohle zum jeweiligen Priifschritt sein, erst dann sollte der TSRL von der HV-Steuerung iber K10 angesteuert
ISt wesentlich @_,owm_, als bisher. werden. Damit kann auch der EinschaltstromstoR des zweiten (HV) Trafos vermieden werden
F und die primdrseifige und die Schleifer-Sicherung flink auslosend gewdhlt werden.
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