Applikation zum Sanfteinschalten eines
10kVA Drehstromtrafos mit Glr und Siebung mit zwei TSRL

Netz 400V fiir linksdrehendes Feld

TSRL mit der Option:
langsames Andimmen un,
ohne Ballastwiderstand.

beide TSRL starten nach dem Netzeinschalten gleichzeitig
mit der Vormagnetisierung des Trafos.

K2 schaltet ca. 0,8 sec. nach K1 voll ein.
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zuerst schaltet K1 ein,
dann startet verzogert das K2

Siehe der Bericht mit Messkurven des Einschaltverhaltens: TSRL-schalten—Drehstromtrafos.pdf

TSRL—apl-Drehstrtr+glrmsiebg—m—2-TSRL.dwg EMEKO Ing. Buro freiburg, 09.05.2011
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