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Erklarung: Wenn K1 schlief3t liegt zuerst nur die hochohmige Hilfswicklung

am Neftzeingang. Schon nach weniger als einer Nefzvollwelle lauft die
Magnetisierung im Trafo regelgerecht und auf3erhalb einer leichten Sattigung.
K2 schlieB3t darauf zwangslaufig und schaltet die Primarspule

ans Netz und gleichzeitig die Las ein.
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